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2. Требования к монтажу водонагревателя

2. 1. Нормы и правила

Применение газовых проточных водонагре-
вателей регулируется нормами и правилами, 
касающимися бытовых устройств, в которых 
используется газ. Монтаж и техническое 
обслуживание этих аппаратов могут произво-
диться только квалифицированным специ-
алистом согласно действующим нормам и 
правилам.

2. 2. Размещение водонагрева-
теля

-  Размещайте водонагреватель необходимо 
в непосредственной близости от трубы для 
отвода продуктов сгорания.

-  Не размещайте водонагреватель над 
печью, над плитой для приготовления пищи 
и вообще над любым устройством, которое 
образует жирные пары, во избежание 
нарушения работы аппарата в результате 
загрязнения.

-  Стена и крепление должны выдерживать 
вес аппарата. 

-  Примите меры для ограничения шума.
-  Обязательно предусмотрите вокруг водо-

нагревателя свободное пространство не 
менее 100 мм от каждой стенки аппарата.

2. 3. Дополнительные требования

 Давление воды в аппарате, с учётом 
теплового расширения воды, не должно 
превосходить максимальное давление, на 
которое рассчитан водонагреватель (см. 
таблицу технических характеристик).

 Предусмотрите, в случае необходимости, 
расширительный бак (например, при на-
личии обратного клапана на трубе подачи 
холодной воды).

 Избегайте чрезмерных потерь давления.
 Если жесткость воды превышает 1°TH=10мг 

CaCО3/л), 1°TH=0,2 мг экв/л, рекомендует-
ся проводить обработку воды.
Обязательно присоединяйте аппарат к 
дымоходу при помощи трубы соответс-
твующего диаметра (см . размеры), из 
соответствующего материала (из алюми-
ния чистоты 99,5 % или из нержавеющей 
стали).



( 3. MOHTa>K BOAOHarpeBaTenSI ) 
Pa3Mecnne ueHTpOBO'lHoe oTBepcn1e A 
KJ)eneJKHOA nJJaCTI1Hbl Ha paCCTOSIHI111 553 MM 
BbiWe TO'lKH axo.na BO.O.biH Ha 63,5 MM neaee 
3TOATO'lKI1 
npoBepbTe ropi130HTaRbHOCTb nJJaCTHHbl, 
HaMeTbre 11 npocaepnme .naa KpeneJKHbiX 
OTBepCTI1SI 8 

- 3aKpenHTe nnacn1HY Ha creHe np11 noMOUJ,11 
COOTBeTCTBYJOtUero KpeneJKa 

- BbiHbTe PYKOSITKH perynHpOBKH ® no.o,a'IH 
ra3a 11 perynmopa reMneparypbl ® (p11c. 
1 0), OOTSIHYB I1X Ha Ce6SI 

- 0TBepHI1Te BHHT C KpenneHHSI.O,eKOpaTI1BHOt1 
naHenH (Haxo.o,HTCSI no.n PYKOSITKOi1 perynSITo
pa reMneparypbl) (p11c. 8) 
0TBepHHTe 2 BHHTa 0 KpenneHHSI nepe.o,Het1 
naHenH (p11c. 8) 

- CHHMHTe nepe.o,HJOJO naHenb 
3aBe,[l.I1Te BepXHHe OTBepCTHSI paMbl Ha KPIOKI1 
KJ)eneJKHOli\ nJJaCTI1Hbl (pHC. 6) 
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n o AKJI IOL!eHHSI 

AnnapaT nocTaBJlReTCR B nOilHO~ KOMnlleKTaUHH H fOTOB K 
nOJli(J1104eHHIO. 8 nOCTaBJlReMbl~ KOMnlleKT AOnOJlHHTellb
HOro 060PYAOBaHHR BXOAHT: 

0 0AK11104eHHe OPHPOAHOro ra3a (PHC. 7): 
fa30Bbl~ narpy60K CJD (BHeWHRR pe3b6a), 3/4 AIO~Ma. 

n oAKn104eHHe ra3a (pHc. 7): 
npHMe4aHHe: cneAyer Hcnonb30BaTb perynmop AaBneHHR 
ra3a, Heo6XOAHMbl~ AllR o6ecne'leHHR rpe6yeMoro AaBne
HHR H paCXOAa raJa. 
AnHHa 111i6onpoBoAa MeJKAY perynmopoM AaBileHHR raJaH 
ra30BOA KOilOHKO~ A011JKHa 6b1Tb He 6onee 2 MeTpoB. EC11H 80-
AOHarpeaaTellb pa6oraeT Ha CJKHJKeHHOM ra3e, Heo6XOAHMO 
HCnOJ1b30BaTb ABa 6annOHa, C0eAHHeHHbiX napannellbHO. 

0 0AK11104eHHe XOilOAHOA BOAbl (pHC. 7): 
narpy6oK ® 14 x 0, 75 (BHeWHRR pe3b6a) 1/2 AIOAMa. 

8 KOMnlleKTaUHIO BXOART 4 npOKnaAKH. 

notU<JU04eHHe ropR4e~ BOAbl OCy[4eCTB/1ReTCR C nOM0[4biO 
rH6KOro WllaHra, @ (pHC. 7), yCTaHOBJleHHOrO Ha BOAOHa
rpeaarene. 

0 0AKn104eHHe K AbiMOXOAY (pHC. 3) 

BaJKHo! 065l3ATE1lbHO npoaeAHTe 
04HCTKY rpy6onpoBOAOB BOAbl H raJa 
OT rpR3H npeJKAe 4eM npOH3BOAHTb 
MOHTaJK ra30BOro BOAOHarpeaaTellR. 

)J,aHHbiA BOAOHarpeaaTellb nOAKn104aeTCR TOilbKO K AbiMOXOAY C ecTeCTBeHHOA TRro~. noACOeAHHeHHe 
npeAycMorpeHo c noMOl41>10 coeAHHHTenbHoA MYci>Tbl (AHaMerp yKa3aH B ra6nHue pa3Mepoa) BHYTPH 
aeHTHilRUHOHHoro KaHana. Ha AbiMOXOAe 6R3arenbHO npeAYCMOTPHTe KOHAeHcarooTBOA4HK, 4To6bl 
KOHAeHcaT, KOTOpbiA MOJKeT o6pa30BaTbCR B rpy6e, He MOr nonaCTb B annapaT. 

( 4. nepabt" nycK 
nepBbiA nycK BOAOHarpeaaTellR A011JKeH Ocy[4eCTB11RTb KBanHcJ>HUHPOBaHHbiA cnel(HallHCT. 
- npoaepbTe, OTKPbiTbl llH KpaHbl OOAa4H XOilOAHOA BOAbl H raJa. 
- npoaepbTe repMeTH4HOCTb ra30BOrO KOHrypa. 
- 8Kni04HTe BOAOHarpeaaTellb. 
- CneAy~re yKa3aHHRM, npHBeAeHHbiM B maae 6 "OpraHbl ynpaaneHHR H JKcnnyarauHR". 

) 

(~s_._Y_c_T_a_Ho __ aK_a __ n_e_p_eA __ H_e_"_n_a_H_e_n_~--------~----~) 
CHHMHTe C nepeAHe~ naHellH 3a[4HTHYIO nneHKY 

- npHllOJKHTe nepeAHIOIO naHenb K annapary (pHc. 8) 
BBeAHTe ABa 60KOBbiX na3a nepeAHeA naHellH B 
nanKH E paMbl 

- YcraHOBHTe 2 BHYTPeHHHX BHHTa D KPenneHHR nepe
AHe~ naHenH 

- YCTaHOBHTe BHHT C KpenneHHR AeKopaTHBHOA naHe
!111 

- YCTaHOBHTe Ha MeCTO pery llRTOpbl M0[4HOCTI1@ 11 

reMneparypbl @ . 
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( 6 . OpraHbl ynpaeneHHSI H 3KcnnyaTaL\HSI ) 
BKIIJO'leHHe 
nepeseAHTe KHOnKY-perynsnop nOA3411 raaa 
® s nonoJKeHI1e • ,.r" (p11c. 10). 
HaJKMI1Te Ha KHOnKy-perymnop noAa4H raaa 
@, nocne 'lero HaJKMI1Te Ha KHOnKY nbeaoaneK
TPH'lecKoro P03lKHra @, noAaJOtUYJO 11CKpy Ha 
aananbHYJO raaosy10 ropenKY. 
npi1Me'laHI1e: np11 nepBOM BKilJO'leHI111 MOJKeT 
npoArn HeKOTOpoe BpeMSl, He06XOAHMoe AJlSl 
roro, 'lT06biH3 raaosoro KOHrypa 6blll y AaneH 
B03AYX, npeJKAe 'leM cpa6oraer ocHOBHaSl 

ropenKa. B 3TOM cny'lae, YAepJKHBaSl KHon
KY-perynSJTOP noAa'll1 raaa@, HaJKMI1Te 
HeCKOilbKO paa Ha KHOnKY ® AO rex nop, noKa 
He BKilJO'li1TCSl aananbHaSl raaosaSJ ropenKa. 
nocne roro KaK BKilJO'li1TCSl aananbHaSl raaosaSJ 
ropenKa, npoAOillKaAre YAePJKI1BaTb KHOnKY·Pe
fYilSlTOp noAa'll1 raaa@s nonoJKeHHI1 "tf" " eute 
HeCKOilbKO CeKYHA, 'lTOObl aanyCTI1Tb CHCTeMY 
6eaonacHocrn, a aareM nepeBeAHTe perynSJTop 
"@" B nOilOJKeHI1e MeJKAY OTMeTKaMI1 "(!)" 11 "t 
• (p11C. 10). 

Pery1111POBK3 MOU4HOCTM 
AaliHbiA BOAOHarpeBaTellb C aBTOMaTI1'lecKOA 
perynHpoBKOA MOU4HOCWI 060PYAOBaH CI1CTeMOA, 
n03BOI1SlJO!UeA nOilb30BaTellJO ycTaHOBMTb orpaHI1-
4eHI1e MaKCMMaJlbHOA MO!UHOCTI1. J].llSl3TOrO ycTaHO
BI1Te pery llSlTOp @ B nOilOJKeHI1e MeJKAy OTMeTKaMI1 
"()' 11 "t " (pHC. 11 ). 
PeJK.11M pa6orbl AaHHoro BOAOHarpesarenSJ noaso
nSJer 3KCnnyaTaU1110 B Wl1pOKOM AHana30He paCXOAa 
BOAbl 6e3 He06XOA11MOCTI1 AOnOJlHI1TellbHOA pery
lll1pOBK11 MO!UHOCTI1. TeMneparypa ropSl'leA BOAbl 
6yAeT onpeAellSITbCSI peryllSlTOPOM TeMneparypbl. 

PeryllHpOBKa TeMnepal)'pbl BOAbl 
8bl MOJKeTe 113MeHSlTb TeMneparypy BOAbl C nOMO!UbiO 
peryllSlTOpa@ B Al1ana30He MeJKAy OTMeTKaMI1 min 11 
max (p11c. 12). 

BbiKIIJO'leHMe annapaTa 
YCTaHOBHTe KHOnKY-peryllSlTOp noAa'll1 raaa@ B 
nonoJKeHI1e OFF (BbiKJl) (p11c. 13). 

PeKoMeHAYeM BaM o6paTHTbCSl K KBaJ111<I>11UMpoBaH
HOMY cneu11an11cry 111111 B OTAen cepBI1CHoro o6cny
JKI1BaH11Sl, rAe BaM A3AYT peKOMeHA3L.ll111, Hai111Y'lWI1M 
o6pa30M no,IJ,l<OASllU11e K BaweA CI1CTeMe. 
AITSl3aU411Tbl OT 3aMep3aHI1Sl npHMHTe ClleAYJOIUI1e Mepbl: 

0TK11J0411Te BOAOHarpesarenbHbiA annapar. 
3aKpOATe Kj)aH noAa'lH XOilOAHOA BOAbl. 
OTKpoAre Kj)aH BblXOAa ropSl'leA BOAbl. 

- 0TBepHHTe 3arllYWKY (AJ1Sl Clli1Ba)@ (pi1C. 14). 
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8. Техническое обслуживание
Техническое обслуживание газового водонагревателя должно проводиться не реже одного раза 
в год. 
Техническое обслуживание водонагревателя должен выполнять квалифицированный персонал.
Договор на проведение технического обслуживания вы можете заключить с авторизованным 
сервисным центром.
Удаление накипи: работы по удалению накипи должны осуществляться только на теплообменнике. 
Продукты накипи ни в коем случае не должны циркулировать в водяном контуре.
Для Вашей безопасности мы напоминаем Вам, что после удаления накипи, перед тем как 
запустить аппарат, необходимо провести его промывку.
Гарантия производителя распространяется только на производственные дефекты, и ее 
не следует путать с выполнением технического обслуживания.
Для очищения поверхности декоративных панелей используйте мягкую ткань и не токсичные, не 
спиртосодержащие, и не абразивные моющие средства. 

На Ваш водонагреватель распространяется гарантия, срок действия и условия которой указаны 
в гарантийном талоне.
Гарантия действительна при условии установки, регулировки и ввода в эксплуатацию водона-
гревателя квалифицированным специалистом. Вы должны проследить за выполнением этим 
специалистом инструкций по установке и соблюдением правил безопасности.

Данный водонагреватель типа В 11BS снабжен специальным датчиком, перекрывающим подачу 
газа в случае ухудшения удаления продуктов сгорания. Если происходит закупорка дымохода, 
система защиты от отсутствия тяги диагностирует проблему с дымоудалением и отключает элект-
рическую цепь, что ведет к немедленному прекращению подачи газа.
По истечении 5 минут водонагреватель снова может быть запущен после возобновления подачи 
газа. Если отключения повторяются, необходимо связаться с квалифицированным специалистом.

Внимание!
- Не используйте водонагреватель, если датчик контроля дымоудаления неисправен.
- Для замены должны использоваться только запасные части оригинального производства 

MTS GROUP.

В случае переналадки на тип газа, отличный от того, для которого предназначен водонагрева-
тель, необходимо провести замену деталей, поставляемых для переоборудования согласно 
требованиям производителя. Операция переналадки должна проводиться квалифицированным 
специалистом.

9. Гарантия

10. Система защиты от отсутствия тяги

11. Переналадка на другой тип газа



(12. He~cnpaBHOCT~ ) 
HenonaAK~ np~II~Hbl Cnoco6bl yapaHeH~R 

HeT ropRIIeit BOAbl. 3aKpbiT KpaH OOAall~ BOJibl. OTKpoitTe KpaH. BKniOII~Te 3a-
Bo.noHarpesaTenb He 3anyc- OTcyrCTB~e ra3a, He pa6oraer nanbHYIO ropenKy. Ocymecrs~Te 
KaeTCR. 3aOanbHaR ropenKa. Heo6xo.nHMble nposep1<11 (no.na11a 

0TcyTCTB~e BOAbt. ra3a, Han~1111e pacxo.na BOAbl). 

He pa6oraeT 3aOanbHaR 3aKpbiT ra30Bblit KpaH. OTKpoitTe KpaH. He~cnpaBHOCTb 
ropenKa. Han~1111e B03Ayxa B ra30BOM MOJKeT OORB~ nocne AOKTenb-

KOHJYpe. HOfO OTKnl04eHI1R. 3aHOBO OcyUjeC-
TB~Te po3lK~r (CM. masy *6"). 

Bo.noHarpesaTenb OTKniOIIa- He11cnpaBHOCTb rncreMbl nposepbTe Han~llille YCTOHIII1BOH 
eTCR np~ OTKpb1BaHI111 KpaHa AblMOyAaneHI1R. TRf~ ~ OOACOeAHHeHI1e K AblMQ--
ropRIIeH BOJibl. XOAY· 

(~1_3_.1_e_x_H_~4_e_c_K_~_e_x_a p_a_K_r_e_p~_c_r_~_K_~ ____________________ ) 
TexH~IIeCKI1e xaoaKTeOHCTI1KH 
HoM~HanbHaR TennosaR MOIJlHOCTb ··························· On= 
HoM~HanbHaR none3HaR MOl!IHOCTb ···························· Pn = 
MIIIH~MaObHaR none3HaR MOLIIHOCTb ........................... Pm= 
PaCXOA BOAbl AO ll.t=55 "C, perynRTOp TeMneparypbl 
s nonoJKeHI111 max . ........................................................ D= 
Pa3HOCTb TeMneparyp 6 t np111 pacxo.ne BOAbl oT 5 111 1 
n/M~H AO 6,3 ~ 14 n/MI1H 
PaCXOJl BOJlbl OPI1 oa3HOCTI1 TeMneoaTYP M=25·c ••...... D= 
MIIIHI1MaObHDe _AaBneHI1e BO_Abl ···-························· P wmin -

MaKCI1ManbHoe nasneH~e BOJlbl ............................ Pwmax = 
Pacxon no~TOIIHOro B03llvxa Heo6xonHMOro nnR roOeH~ ... v 
YnenbHOe BblJleneHI1e noonvKTos crooaHI1R ..................... M 
(DellHRR TeMOeOaTVOa ODOllVKTOB UQQCIHI1R ....................... 
Pacxon ra3a (15 •c -1013 M6aol 
G20 ••.•.•...•..•..... 35,9 MJlJK/M 1 np~ 20 M6ap ....•...•...•..• Vr= 
G20 .•.........•...... 35,9 MJlJK/M 1 no~ 13 M6ao .............. Vr= • 
6yraH •.•••••••.••.... 45 6 MJlJK/Kr np!.1 28-30 M6ap ............ Vr= 
noonaH ............. 46 4 MlllKIKr no!.137 M6ao ················ Vr-

XapaKTep~CTI1K~ OCHOBHOH ropenK11 

41-lCOO OOOCVHOK 
MaoK~POBKa <boocvHoK - MeTaH ...........••.•.•.•.•.•.. 20M6ao 
Ma_pK~QQBKa <boOCYHoK- MeraH ···········-············ 20M6ill) 
MaoKI-lPOBKa <boocvHoK- MeraH ...........•............. 13M6ao 
MaoK~POBKa <boOCYHOK- MeTaH 

···········-·······~···,····· ·· 
13M6ao 

MapK~POBKa <boPCYHOK 6yraH -noonaH ............................ 
MaoK~POBKa <boPCYHoK 6YTaH -noonaH ························-·· 

G) ARISTON 

Mo.nenb 11 Mo.nenb 14 
21,6KBT 27 KBT 
19,2KBT 24,3 KBT 

8KBT 9K8T 

2-5 o6/MI1H. 2 -6,3 o6/M11H. 

oT 55 .no25•c oT55.no 25•c 

11 O/MiolH 14n/MI1H 
026ao 026~ 
106ao 106ao 

37 1M 1/ 11 47 M 1/11 
13 9 r/c 17 9 r/c 
151 ·c 182·c 

oacxon oacxon 
2,28 M 1/ 11 2,85 M 1/ 11 
2,28 M 1/ 11 2,85 M 1/11 
1,7 Kr/ 11 2,13 Kr/ 11 
167 Kr/11 2 09 Kr/ 11 

OCHOBHaR 3ananbHaR OCHOBHaR 3anallbHaR 
rooenKa rooenKa rooenKa rooenKa 

13 16 
1 13 27 113 27 
5,2 
1,23 30 1,33 30 
- -

0,68 21 0,7 21 
5,3 

ApocrOH TePMO Pycb 
POCCIUI, 127015, Moo<Ba, yn. 60fibWaR 

HOSQ,!IMliTJ)OBCKa~, 14/1, o4>HC 626 
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